
LAMPADE DI EMERGENZA  PIANO SECONDO 

Controllo periodico del………………………… 
N° N° SERIE 

PLAFONIERE 
UBICAZIONE anomalia Nessuna 

anomalia 
1 18639F Aula 202   
2 186363 aula 203   
3 186361 corridoio lato corso Gramsci pressi bagno Insegnanti   
4 18635F Aula 204   
5 1863A0 Corridoio lato corso Gramsci   
6 186364                     Aula 201   
7 186368 aula 206   
8 1834B7 Corridoio corso Gramsci porta REI (probabile S.A. non segnalata)   
9 1805EE porta REI lato corso Gramsci   
10 1804BD porta REI lato corso Gramsci   
11 1805E3 porta REI lato corso Gramsci   
12 1805E0 porta REI lato corso Gramsci   
13 18635D Scale tra primo e secondo piano   
14 186399 Porta REI lato corso Gramsci   
15 1805EA Porta REI lato corso Gramsci   
16 18639A Aula 207   
17  Porta REI lato corso Gramsci ( probabile S.A. non segnalata)   
18 1805EB Porta esterna aula 208   
19 186360 Aula 208   
20 186377 Corridoio aula 209   
21 18636C Aula 209   
22 18636B Corridoio pressi 210   
23 186383 Aula 210   
24 186385 Aula 211   



25 186384 Aula 212   
26 1804E5 Corridoio pressi aula 212   
27 1864B2 corridoio pressi aula 214   
28 1804E4 Aula 214   
29 186359 Aula 215   
30 18635B Corridoio pressi aula 216   
31 18635A Aula 216   
32 1863B7 Corridoio pressi aula 217   
33 18638E Aula 217   
34 18637B Corridoio pressi aula 218   
35 186362 Aula 218   
36 1863D8 Porta REI lato via del seminario   
37 1805E9 Porta REI lato via del seminario   
38 18637C Aula 219   
39 1863D9 Porta scale via del seminario   
40 1863DA Porta scale via del seminario   
41 1863B5 Scale pianerottolo di mezzo via del seminario tra primo e secondo 

piano 
  

 


